
INSTALLAZIONE ï INSTALLATION  
MONTAGE ï EINBAU 

  
  

RUBINETTO TERMOSTATICO A 2 VIE RUBINETTO TERMOSTATICO A 3 VIE 
BUILT-IN THERMOSTATIC WITH 2 WAYS BUILT-IN THERMOSTATIC WITH 3 WAYS 

ROBINET THERMOSTATIQUE AVEC 2 SORTIES ROBINET THERMOSTATIQUE AVEC 3 SORTIES 
THERMOSTATVENTIL MIT 2 AUSGANGE THERMOSTATVENTIL MIT 3 AUSGANGE 

  

21020-CR 21029-CR 21030-CR 21039-CR 
PAG.2 PAG.2 

  

Art. 21020(29)-CR + KIT00020 Art. 21030(39)-CR + KIT00030 

PAG.7 PAG.7 
  

  
  

RUBINETTO TERMOSTATICO A 4 VIE RUBINETTO TERMOSTATICO A 5 VIE 
BUILT-IN THERMOSTATIC WITH 4 WAYS BUILT-IN THERMOSTATIC WITH 5 WAYS 

ROBINET THERMOSTATIQUE AVEC 4 SORTIES ROBINET THERMOSTATIQUE AVEC 5 SORTIES 
THERMOSTATVENTIL MIT 4 AUSGANGE THERMOSTATVENTIL MIT 5 AUSGANGE 

  

21040-CR 21049-CR 21050-CR 21059-CR 
PAG.2 PAG.2 

  

Art. 21040(49)-CR + KIT00040 Art. 21050(59)-CR + KIT00050 
PAG.7 PAG.7 
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Art. 21020-CR Art. 21030-CR 

  

  

  
Art. 21040-CR Art. 21050-CR 
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Art. 21029-CR Art. 21039-CR 

  

  

 
 

Art. 21049-CR Art. 21059-CR 
Preparare un foro adeguato nella parete e inserirvi il gruppo incasso con le protezioni montate. 
Le quote di installazione sono riportate in figura (la profondità di incasso ammissibile è intesa a parete finita compreso il 
rivestimento). 
 

Made an appropriate hole in the wall and insert inside the built-in group with the protection mounted. 
Installation rates are indicated in the picture (allowed built-in depth means at finished wall level surface including coating). 
 

Préparée un trou adéquate dans la paroi et insérer le groupe encastré avec les protections montées. 
Les dimensions dôinstallation sont report®es en dessin (la profondeur dôencastrement admise sôentend ¨ paroi finie 
revêtement mural compris). 
 

Bereiten Sie bitte in der Mauer ein passendes Loch vor und legen Sie bitte darin die eingebaute Gruppe mit den eingebildet 
Schutzes. Die Anteile der Installation werden im Bild gezeigt. Die annehmbare Einbautiefe ist an der beendete Wand mit 
Mantel einverstanden. 
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Collegare le mandate delle acque (acqua fredda a destra, acqua 
calda a sinistra) ed eseguire lôimpianto idraulico. 
 
Connect the built-in group to the water supplied (cold water on the 
right, hot water on the left) and perform plumbing. 
 
Connecter les arriv®es dôeau (froide à droite, chaude a gauche) et 
faire lôimplant hydraulique. 
 
Fügen Sie die eingebaute Gruppe mit dem Wasserlieferant 
zusammen (kaltes Wasser Rechts, warmes Wasser Links) und 
führen die hydraulische Installation aus. 

   

 

 

 
Dopo avere effettuato tutti i collegamenti mettere in bolla il gruppo 
incasso. 
 
Put in the correct bubble position the built-in group with a level. 
 
Après avoir fait tous les raccords mettre le groupe encastré à 
niveau ¨ lôaide dôun niveau ¨ bulle. 
 
Setzen der eingebauten Gruppe in der richtigen blasen Lage. 

   

 

 

Mettere in bolla il gruppo incasso. 
 
Put in the correct bubble position the built-in group with a level. 
 
Mettre le groupe encastr® ¨ niveau ¨ lôaide dôun niveau a bulle. 
 
Setzen Sie bitte die eingebaute Gruppe in die richtige blase Lage. 

   

 

 

Rifinire lôintonaco e applicare il rivestimento. 
IMPORTANTE: La profondità di incasso ammissibile è indicata 
anche sulle protezioni. 
 
Finish the plaster and put the coating. 
IMPORTANT: The allowed built-in depth is also indicated on the 
protections. 
 
Refinir le plâtrage et appliquer le revêtement. 
IMPORTANT : La profondeur dôencastrement admise est indiqu®e 
aussi sur les protections.  
 
Beenden Sie bitte den Putz wieder und befestigen Sie bitte den 
Mantel. 
WICHTIG: Die annehmbare Einbautiefe ist auch auf den Schutzes 
gezeigt.  
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OK            NO 

     

 

IMPORTANTE: Il rivestimento deve essere applicato fino a contro 
le protezioni. 
 
IMPORTANT: The coating must be placed up to the protections. 
 
IMPORTANT: Le revêtement doit être appliqué jusquôaux 
protections.  
 
WICHTIG: Muss die Beschichtung auf die Schutzmaßnahmen 
gegen angewendet werden. 

   

 

 

A rivestimento ultimato togliere le protezioni. 
 
When the coating is over remove the protections. 
 
A revêtement fini enlever les protections. 
 
Wenn der Mantel fertig ist, nehmen Sie bitte die Schutzes ab. 
 

   

 

 

 
Sfilare il tubetti di protezione. 
 
Remove the protective tubes. 
 
Retirer les tubes de protection. 
 
Nehmen Sie bitte die Schutz-Rohre ab. 
 

   

 

 

Avvitare a mano le ghiere. 
 
Hand-tighten the nuts. 
 
Serrer le écrous. 
 
Hand-Ziehen Sie die Muttern. 
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Assicurarsi che gli indici presenti sulla cartuccia siano allineati. 
 
Make sure that the indices on the cartridge are aligned. 
 
Sôassurer que les indices sur la cartouche soient align®s. 
 
Kontrollieren Sie sich bitte, dass die Zeigern der Patrone gerichtet 
sind. 

   

 

 

Inserire la prolunga sullôasta della cartuccia e bloccarla serrando la 
vite con chiave a brugola da 2.5 mm. 
 
Insert the extension on the rod of the cartridge and secure by 
tightening the screw with a 2.5 mm Allen key. 
 
Insérez la tige d'extension de la cartouche et fixer en serrant la vis 
avec la clé Allen 2.5 mm 
 
Legen Sie die Verlängerungsstange der Patrone und sichern Sie 
sie durch Anziehen der Schraube mit Innensechskant 2,5 mm. 

   

 

 

 
Montare la piastra sul gruppo incasso. 
 
Assemble the plate on the built-in group. 
 
Monter a plaque du groupe encastré. 
 
Bauen die Platte auf der eingebaute Gruppe ein. 

   

 

 

Fissare la piastra serrando le viti. 
 
Fix the plate by tightening the screws. 
 
Fixer la plaque en serrant les vis. 
 
Machen die Platte fest und verschließen Sie bitte die Schrauben. 
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Calzare la manopola di regolazione della temperatura sullôasta (con 
il pulsante rivolto verso lôalto) e fissarla serrando il grano con 
chiave a brugola da 2.5 mm. 
 
Push the temperature control knob on the shaft (with the button 
facing upwards) and tighten the screw with a 2.5mm Allen key. 
 
Chausser la poignée de réglage de la température sur le penne 
(poussoir positionné vers le haut) et 
La fixer en vissant le grain avec une clé Allen de 2.5 mm. 
 
Setzen auf der Stange den Temperatur Kontrollen Griff (mit dem 
Knopf nach oben gerichtet). 
Befestigen Sie bitte den Griff mit einem 2.5mm Inbusschlüssel. 

   

 

 

Inserire la placchetta copri foro. 
 
Fill hole cover plate. 
 
Insérer la plaquette cache trou. 
 
Legen des deckt-Loche Plättchen ein. 
 

   

 

 

Ripetere le operazioni per le altre manopole. 
 
Repeat for the other knobs. 
 
Répéter les opérations pour les autres poignées. 
 
Wiederholen Sie bitte für die andere Drehknöpfe. 
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Art. 21020-CR + KIT00020 Art. 21030-CR + KIT00030 

  

  

  
Art. 21040-CR + KIT00040 Art. 21050-CR + KIT00050 


